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CAVIDOTTO PER FIBRA OTTICA PVC Ø 63 mm

LEGENDA IMPIANTO di DISTRIBUZIONE FIBRA OTTICA

POZZETTO ISPEZIONABILE 40x40 cm CON CHIUSINO CARRABILE

MOBILE CASSETTA ENEL

CAVIDOTTO PER FIBRA OTTICA PVC Ø 50 mm - ALLACCIO UTENZA

DOPPIO CAVIDOTTO PER LINEA ENEL B.T. PVC Ø 125 mm

LEGENDA IMPIANTO di DISTRIBUZIONE ELETTRICA

POZZETTO ISPEZIONABILE 40x40 cm CON CHIUSINO CARRABILE

MOBILE CASSETTA ENEL

CAVIDOTTO PER LINEA ENEL B.T. PVC Ø 50 mm - ALLACCIO UTENZA

M1
M2

M4 M3

M5

SI UTILIZZANO GLI

STESSI POZZETTI ENEL

SI UTILIZZANO LE

STESSE CASSETTE ENEL

M1
M2

M4 M3

M5
ALLACCIO ALLA

RETE COMUNALE

ALLACCIO ALLA

RETE COMUNALE

Elaborati grafici.
- Planimetria impianto di elettrificazione primaria (scala 1:500);

- Planimetria impianto distribuzione fibra ottica (scala 1:500). 07
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